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PRESENTATION DE L’ESS DE NIVEAU 1
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deux groupes 
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EDF fait 
acheminer un 
diesel mobile 
compensatoire 
qui complètera 
le deuxième 
diesel de 
secours déjà sur 
site
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S EDF déclare à 
l’ASN un 
événement 
significatif 
sûreté (ESS) de 
niveau 0
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CONSEQUENCES DE L’EVENEMENT

 Aucun impact sur la population et l’environnement

 EDF a déclaré l’incident au niveau 0 de l’échelle INES

Le 11 juillet, l’ASN a reclassé cet 

événement au niveau 1, 

l’approvisionnement anticipé 

d’une disposition compensatoire 

n’ayant pas été suffisamment 

prise en compte, malgré le retour 

d’expérience d’un événement 

similaire en 2012. 

LES ACTIONS IMMEDIATES ET À COURT 
TERME D’EDF

 Acheminement d’un moyen compensatoire 

mobile mis en service le 2 août 2019

LES ACTIONS A PLUS LONG TERME

 Réparation du diesel
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