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PRESENTATION DE L’ESS DE NIVEAU 1

14 décembre 2018

CONSEQUENCES
 Ce défaut d’alimentation électrique a entraîné la perte momentanée  de l’alimentation du 

refroidissement de la piscine l’APEC, sans conséquence puisque les critères de sûreté de la 

température de la piscine ne sont dépassés qu’après 15 jours d’absence d’alimentation électrique.

 Aucun impact sur la population et l’environnement

 EDF a déclaré l’incident au niveau 1 de l’échelle INES 

 Mise à l’arrêt tous les chantiers de démantèlement sur le site. 

Incident sur le 
poste électrique 
de Saint-Victor 
de Morestel

Perte 
d’alimentation 
électrique du 
site

Pas de 
démarrage 
automatique des 
diesels car 
défaut du 
système de 
contrôle 
commande KCX 

Démarrage 
manuel des 
diesels
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LES ACTIONS IMMEDIATES ET À COURT TERME D’EDF

 Mobilisation du personnel d’astreinte pour retrouver l’alimentation électrique du site : mise en 

œuvre des moyens palliatifs, en lien avec la préfecture et l’ASN et en contact avec RTE et 

ENEDIS qui sécurisaient le réseau électrique.

 Rédaction d’un compte-rendu d’événement significatif envoyé à l’ASN le 29 mars, précisant une 

analyse des causes et des conséquences de l’incident et proposant un plan d’actions 

correctrices. 

 Contrôles électriques des organes  20000V et 6600V du site.

 Contrôles électriques des protections des alimentations des organes EIP liés aux chantiers

 Changement des cartes d’alimentation du contrôle commande et expertise des cartes déposées

LES ACTIONS A PLUS LONG TERME

• Renforcement de l’alimentation électrique du site avec Enedis



MERCI


