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INSPECTIONS

8 inspections ont été réalisées en 2021 :

 Respect des engagements

 Obsolescence, CEP

 FOH

 Radioprotection

 Travaux de démantèlement

 Organisation et moyens de crise

 Gestion des déchets

 Maintenance (conjointe IT)

*Inspections inopinées

Bilan des inspections
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BILAN

5 inspections satisfaisantes

3 pour lesquelles un suivi plus renforcé est nécessaire:

 Obsolescence : Le sujet a été pris en main depuis l’inspection

 Gestion de crise : L’exercice a montré quelques faiblesses à prendre en compte dans le 
cadre de l’organisation et des exercices à réaliser.

 Déchets : les conditions d’interventions de D2 ont du être précisées avant la reprise des 
opérations suite à l’inspection
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DÉROULEMENT DES INSPECTIONS

Très bonne implication des équipes du site dans la préparation en
amont pour les inspections annoncées, mais également pendant les
inspections inopinées

 Point soulevé très positivement par les inspecteurs

Optimisation du temps d’inspection

Pas de difficultés pour rentrer sur le site, notamment lors d’inopinées

L’articulation lors de la journée entre les différents intervenants a été améliorée sur les
inspections depuis 2020

Bilan des inspections
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POINTS APPRÉCIÉS POSITIVEMENT

La qualité des réponses est jugée satisfaisante dans l’ensemble

Les délais de réponses sont satisfaisants

Propreté des installations

Rigueur d’exploitation

Gestion des déchets

Bilan des inspections
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POINTS DEVANT FAIRE L’OBJET D’ATTENTION

Surveillance réalisée sur les intervenants extérieurs

Deux inspections ont mis en lumière un manque d’échanges sur la validation des 
conditions opératoires

Organisation EDF pour la gestion de crise

De nouvelles demandes remontées lors de l’inspection sur le thème

Bilan des inspections
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